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POTMETER INSTELLEN 
Flikkeren de LED lampen bij het dimmen?
Dit kan gebeuren bij LED verlichting en is afhankelijk van verschillende factoren.
Door gebruik te maken van de potmeter op de LED Dimmer kan de dimmer in het 
minimum bereik worden ingeregeld zodat de lampen niet meer �ikkeren tijdens het dimmen.
Door de onderstaande stappen te volgen kan de dimmer worden afgesteld. 

1. Draai de dimknop helemaal naar links
2. Draai de potmeter naar links met een schroevendraaier
3. Draai de dimknop vervolgens naar rechts
4. Draai hierna de potmeter met de schroevendraaier langzaam naar rechts totdat de 
     lampen stoppen met �ikkeren. De dimmer is nu op de juiste manier afgesteld.

DIMKNOP

POTMETER

1 2

3 4



AANSLUITSCHEMA LED DIMMER 1-10V 
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Aansluitschema LED Panelen 
Het onderstaande schema geeft schematisch weer hoe de LED Panelen dienen te worden
aangesloten op een 1-10V LED Dimmer. LET OP! Er kunnen maximaal 40 LED Panelen
worden aangesloten op een 1-10V LED Dimmer.
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